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obwody elektryczne:

5 - YDYzZo 3x2,5
6 - YDYzo 3x1,5

obwody elektryczne:

1 - YDYzo 3x2,5
2 - YDYzo 3x2,5
5 - YDYzZo 3x2,5
6 - YDYzo 3x1,5
10 - YDYz0 3x1,5

11 - YDY70 3x1,5
12 - YDYz0 3x1,5
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Legenda:

oprawa Hebel.ed 120W 5000K 110°

oprawa Ontec S M2 NM 14LED 3h AT

o B & % (<N

naswietlacz LED o mocy 30W z czujnikiem ruchu
wypust kablowy — zasilanie urzadzenia

gniazdo wtyczkowe 230V 16A natynk. [P44
rozdzielnica elektryczna niskiego napiecia

kaseta z przyciskiem ppoz. — wyltacznik zasilania

5 numer obwodu elektrycznego

trasy prowadzenia przewodow elektrycznych
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obwody elektryczne:
3 - YDYzo 3x2,5
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7 - YDYz0 3x2,5
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1. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang, oraz zgodnie z zaleceniami Instytutu
Techniki Budowlanej pt. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych".

2. Wszystkie materialy budowlane, rozwigzania techniczne i urzdzenia przyjete na podstawie niniejszego projektu powinny odpowiada¢
normom technicznym, zasadom bezpieczefistwa i posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty.

3. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4. Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

5. Ze wzgledu na charakter inwestycji wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia roznic
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego.

6. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem budowlanym / wykonawczym a
stanem istnigjgcym nalezy wyjasnic z gtéwnym projektantem i projektantami branzowymi.

7. Projekty branzowe nalezy rozpatrywac facznie z pozostalymi branzami. Calo$¢ stanowi nierozigczne opracowanie wielobranzowe.

8. Opracowanie projekiéw warsztatowych (m.in. membrany i jej mocowania, fasady, nawierzchni sportowej) lezy po stronie Wykonawcy

robét budowlanych.

9. Przywotane nazwy producentéw / systemow stuzg okresleniu jakosci | parametréw technicznych wyrobéw. Dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw réwnowaznych. Obowiazek udowodnienia réwnowaznosci nalezy do Wykonawcy.

INWESTOR:

MLODZIEZOWE
CENTRUM
SPORTU
WROCLAW

Gmina Wroctaw -
- Mtodziezowe Centrum Sportu Wroctaw
al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw

tel. +48 71 733 40 60
e-mail: sekretariat@mcs.wroc.pl
www.mcs.wroc.pl

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

LIGHTHOUSE
ARCHITEKCI

Lighthouse Architekci
Adrian Sycz
ul. Czarnieckiego 14/2, 53-651 Wroctaw

tel. + 48 603 356 817
e-mail: biuro@lharchitekci.pl
www.lharchitekci.pl

INWESTYCJA: Remont hali sportowej z boiskiem
ADRES ul. Na Niskich tagkach 8
INWESTYCJI:  50-422 WROCLAW
NR. DZ. 11, AM-12, OBREB: POLUDNIE
IMIE NAZWISKO NR UPR. |PODPIS
PROJEKTANT: MGR. INZ. MICHAt. MADELA 151/DOS/13
m_U_N><<_UN>L>O< MGR. INZ. RAFAt GRUDZIAK 149/DOS/13
TEMATRYSUNKU:  |RZUT PRZYZIEMIA |70
WYKONAWCZY
BRANZA:
ELEKTRYCZNA
SKALA: 1:50 |DATA: 10/2015 |NR.ARK: |E-01




